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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Termomodernizacja budynku wiwarium, 

znajdującego się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi”. 

 

Inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku wiwarium znajdującego się na terenie Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Roboty obejmować będą docieplenie przegród zewnętrznych, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz likwidację 
basenu. Planowane roboty mają na celu likwidację wad technologicznych takich jak przemarzanie 

oraz wysokie straty ciepła. Powyższe prace mają na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących 

obecnie standardów. Budynek piętrowy z dwoma dobudówkami parterowymi, podpiwniczony. 

Ściany fundamentowe jak i nadziemia murowane z cegły pełnej.  

 

Stropodach nad częścią budynku na belkach stalowych D.M.S. Konstrukcja dachu (poza ww. 

stropodachem) wykonana jako drewniana o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej. Zakres prac 

obejmuje wymianę konstrukcji więźby dachowej wraz z poszyciem dachu. Obecny stan więźby 

dachowej jest w stanie dostatecznym – widoczne liczne zagrzybienia, przegnicia elementów 

konstrukcyjnych dachu. Część dachu budynku jest zarwana –pęknięta krokiew. Planuje się 
wymienić całą konstrukcję więźby dachowej na nową wraz z pokryciem dachu. Elementy nośne 

wymienione zostaną w stosunku 1:1.  

 

Cześć sanitarna: modernizacja istniejącej instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. (w zakresie od 

włączenia do budynku do odejść z rozdzielacza) oraz usprawnienia instalacji wentylacji 

grawitacyjnej, a także remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku Wiwarium 

znajdującego się na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.  

 

Zakres robót obejmuje: 

- Demontaż istniejącej instalacji grzewczej wraz z urządzeniami kotłowni i kotłami, 

- Wykonanie instalacji grzewczej wraz z niezbędna armaturą, 
- Montaż rurociągów, armatury oraz grzejników, 

- Wymiana rozdzielaczy, 

- Montaż kurtyn wodnych nad drzwiami wejściowymi, 

- Demontaż istniejących rozdzielaczy c.w.u. oraz przewodów je zasilających, 

- Modernizacja ciepłej wody w piwnicy w zakresie wymiany armatury odcinającej, 

regulującej i pompowej dla instalacji ciepłej wody i cyrkulacji oraz rozdzielaczy a także 

przewodów je zasilających, 

- Usprawnienie istniejącej wentylacji grawitacyjnej oraz dobór nawiewników okiennych, 

- Udrożnienie istniejącej instalacji wentylacyjnej, 

- Remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 

- Likwidacja naczynia wzbiorczego, znajdującego się na piętrze. 

 

Obszar, w którym jest położony obiekt nie leży w strefie objętej ochroną konserwatorską. 
Budynek jest wolnostojący. Budynek Wiwarium posiada trzy kondygnacje, w tym dwie 

kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie. Budynek posiada przyłącze energetyczne, 

wodociągowe oraz kanalizacyjne, a także cieplne z węzła grupowego znajdującego się na terenie 

obiektu. W budynku znajdują się głownie pomieszczenia hodowlane, przeznaczone do chowu 

drobnych zwierząt (gadów, płazów, owadów itp.) oraz roślin. 

CPV: 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
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45261000-3 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis 

przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 

szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. 

równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc 

zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych  

o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego 

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe  

i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, 

marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 

określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.  

 

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek  

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowychi właściwościach użytkowych 

oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 

technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne 

metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników  

w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji 

za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 

pracowników budowlanych wykonujących roboty związane z wykonaniem zamówienia. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która 

została zamieszczona na stronie zamawiającego w osobnych plikach i stanowi załącznik do 

niniejszej SIWZ.  

 


